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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBL!CA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
ELECTRONICA IGNACIO CHAVEZ
No. LA-012NCA001-E725-2020 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS DEL DiA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE, en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de
Cardiologia Ignacio Chavez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Seccién XVI, Alcaldia de
Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores publicos cuyos nombres y firmas aparecen al final
de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la
licitacién indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Articulos 33, 33 Bis de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, asi como en la Seccion Ill; numeral 3.2
de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernandez, servidor publico designado por la
Convocante, el Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez, quien al inicio de esta junta
comunicd a los asistentes que de conformidad con el Articulo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, solamente se atenderan solicitudes de aclaracion a la
convocatoria a los licitantes que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en
participar en esta licitacién, a través de Compranet, y sus aclaraciones y/o preguntas se hayan
presentado con 24 horas de anticipacion a este evento.

Asi mismo la Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores publicos que
participan en el presente procedimiento de contratacion estan obligados a observar el ACUERDO por
el que se expide el Protocolo de Actuacién en Materia de Contrataciones Publicas, Otorgamiento y
Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, asi como el ACUERDO por el que
se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuacion en Materia de Contrataciones Publicas,
Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el
Diario Oficial de la Federacién el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente.
Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a
través de la liga www.gob.mx/sfp.

El acto fue asistido por el representante del Area Técnica, el Ing. Pedro Lauro Razo Vazquez, Jefe
del Departamento de Mantenimiento, Conservacién y Construccién, quien solventé las preguntas de
caracter técnico, y el C. José Antonio Yllescas Fernandez, Jefe del Departamento de Adquisiciones
Médicas y Hospitalarias, como representante de la Contratante, quién solvent6 las preguntas de
caracter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Acto seguido, el servidor publico que preside el acto, dio inicio al mismo sefialando que de
conformidad con el Articulo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico, se recibieron en tiempo y forma a través del portal de Compranet, las
solicitudes de aclaracién a la Convocatoria y los Escritos de interés en participar de los
siguientes licitantes:
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICANACIONAL |  INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
ELECTRONICA |  IGNACIO CHAVEZ
No. LA-012NCA001-E725-2020 'SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

No. NOMBRE, RAZON & DENOMINACION SOCIAL REGuNeas | No.DeHOJAs
1 MARADA CONSTRUCCIONES MRD, S.A. DE C.V. T35 9

2 GRUPO ROVILO, S.A. DE C.V. 1 1

3 D'MOR ACABADOS Y PINTURAS, SA DECV. | 13 | 3

, | CONSTRUCCIONES Y Eglglg/\\/CIONEs UNIVERSO, S.A. R ]

Asi mismo se destacan los siguientes puntos:

a) Se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de Interés en participar, con
preguntas recibidas fuera del tiempo sefalado en el Articulo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico;
b) Se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de Interés en participar, sin

presentar preguntas;
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL S INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOL OGIA
ELECTRONICA - IGNACIO CHAVEZ
No. LA-012NCA001-E725-2020 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA’DEL BIOTERIO Y MANTEN,IMVIEN‘TO' Y
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

c) Asi mismo, se hace constar que no hubo licitantes que presentaran preguntas en tiempo, pero que
no presentaran el Escrito de Interés en participar,

d) De conformidad con los Articulos 26 pendltimo parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico y 45 de su Reglamento, a este acto no asistié ningun representante o
persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Se hace constar que la Convocante realizo las siguientes precisiones técnica a la
Convocatoria.

Precision namero 1.

DICE:

Pagina 12

1.4. PERIODO DE CONTRATACION

La vigencia de la contratacion sera a partir del dia habil posterior a la emisién del fallo y hasta 90 dias
naturales cada una, para estos efectos el inicio del primero sera con una diferencia de 3 dias, la
- contratacion se pagara con recursos del ejercicio fiscal al afio en que se hace la publicacion,
asimismo el contrato estara sujeto Unicamente a la disponibilidad presupuestal del INSTITUTO.

DEBE DECIR:
Pagina 12
1.4. PERIODO DE CONTRATACION

La vigencia de la contratacion sera a partir del dia habil posterior a la emision del fallo y hasta
75 dias naturales cada una, para estos efectos el inicio del primero sera con una diferencia de
3 dias, la contratacion se pagara con recursos del ejercicio fiscal al afio en que se hace la
publicacién, asimismo el contrato estara sujeto tinicamente a la disponibilidad presupuestal
del INSTITUTO.

Precision nimero 2
Se hace constar que para el caso del item HERRERIA, nimero 60-A, descrito en el Anexo Técnicc?/
“A”, de la Convocatoria, mismo que se indica a continuacion; la convocante pone a disposicion de lo
licitantes en el portal de Compranet, “Anuncio Publico”, “Difusién del Anuncio al Publico en General’,
“Anexos Adicionales en el Anuncio”, LA GUIA MECANICA, para conocimiento de los licitantes.

w
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LICITACION PUBL!CA NACIONAL
ELECTRONICA
No. LA-012NCA001-E725-2020

MANTENIMIENTO Y ADECUACION
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (B

CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

'INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOL OGIiA
IGNACIO CHAVEZ '
 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y
ASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE

60-A

HERR-10 A

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE SISTEMA DE FIJACION PARA EQUIPOS
DESLIZABLES EN LA MESA DE EXPLORACION DEL FLUROSCOPIO (SE ANEXA GUIA MECANICA)
EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS, SOLDADURA,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRAIMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN
PINTURA DE ESMALTE 100 O SIMILAR LAS MANOS NECESARIAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

Precision numero 3.

Se hace constar que para el caso del item ACABADOS, nimero 79-A, descrito en el Anexo Técnico
“A”, de la Convocatoria, mismo que se indica a continuacion; la convocante pone a disposicién de los
licitantes en el portal de Compranet, “Anuncio Publico”, “Difusién del Anuncio al Publico en General”,
“Anexos Adicionales en el Anuncio”, MEMORIA ANALITICA CON LOS CALCULOS DEL BLINDAJE
NECESARIO PARA UNA POSICION ESPECIFICA DEL FLUROSCOPIO Y EL GROSOR DEL
PLOMO PARA LAS PUERTAS, ELABORADO POR PERSONAS/EMPRESAS QUE TENGAN
PERMISO ANTE COFEPRIS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS RAYOS X
PARA FINES MEDICOS (LISTA DE PERSONAS/EMPRESAS CON PERMISO SANITARIO DE
ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE
DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X), para conocimiento de los licitantes

79-A

ACA-08 A

MEMORIA ANALITICA CON LOS CALCULOS DEL BLINDAJE NECESARIO PARA UNA POSICION
ESPECIFICA DEL FLUROSCOPIO Y EL GROSOR DEL PLOMO PARA LAS PUERTAS, ELABORADO
POR PERSONAS/EMPRESAS QUE TENGAN PERMISO ANTE COFEPRIS PARA REALIZAR
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS RAYOS X PARA FINES MEDICOS (SE ADJUNTA LISTA DE
PERSONAS/EMPRESAS)

PZA

Precision niumero 4.

DICE:
Pagina 84

107

ELEC-17

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE CABLEADO
ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES A BASE TUBERIA
CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAMETRO Y CABLEADO CON EL NUMERO
DE HILOS SIMILAR AL EXISTENTE DE CABLE CATEGORIA 6 U/UTP MARCA COMMSCOPE COLOR
AZUL CS34R ETL, NO-PLENO PAR DE 4, COMMPAK, CHAQUETA AZUL (FORRO DEL CABLE PVC),
CONDUCTOR DE COBRE AWG CALIBRE 23 EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES
COMPLEMENTARIOS COMO: CAJA CHALUPA DE PARED PARA NODO RJ45 DE PVC, TAPA DE
PARED FACE PLATE 2 SALIDAS RJ45 Y RJ11, PLUG TELEFONICO CONECTOR RJ11 4 PINES,
PLUG CONECTOR RJ 45 UTP CATEGORIA 5e, GUIADO DE CABLE CON ALAMBRE GALVALIZADO,
MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA

2.00

\

5

.
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LICITACION PUBL]CA NACIONAL | INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
ELECTRONICA , IGNACIO CHAVEZ
No.LA-012NCA001-E725-2020 SUBDIRECCIC N DE RECURSOS MATERIALES
MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y
ADECIACION DEL EDIFICIO “M?” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

DEBE DECIR:
Pagina 84

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE CABLEADO
ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES A BASE TUBERIA
CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA Y/O CHAROLA Y CABLEADO CON EL NUMERO DE
HILOS SIMILAR AL EXISTENTE DE CABLE CATEGORIA 6E U/UTP MARCA COMMSCOPE COLOR
AZUL CS34R ETL, NO-PLENO PAR DE 4, COMMPAK, CHAQUETA AZUL (FORRO DEL CABLE

107 ELEC-17 PVC), CONDUCTOR DE COBRE AWG CALIBRE 23 EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS SALIDA 2.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMO: CAJA CHALUPA DE PARED PARA NODO RJ45 DE
PVC, TAPA DE PARED FACE PLATE 2 SALIDAS RJ45 Y PLUG TELEFONICO CONECTOR, PLUG
CONECTOR RJ 45 UTP CATEGORIA 6E, GUIADO DE CABLE CON ALAMBRE GALVALIZADO,
MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precision niumero 5.

Se informa que se adiciona una norma para la partida nimero 1, referente a Mantenimiento de
Bioterio, misma que se describe a continuacion.

NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones,
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y proteccién radiolégica en
establecimientos de diagnéstico médico con rayos X.

Acto seguido, se procedi6 a la lectura de las solicitudes de aclaracion a la Convocatoria presentadas
en tiempo y forma por los interesados, asi como las respuestas otorgadas por la Convocante, como
se indica a continuacién:

LICITANTE: MARADA CONSTRUCCIONES MRD, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA:
[ADMINISTRATIVA EL LICITANTE DEBERA CELEBRAR ENTRE TODAS LAS
PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACION, UN CONVENIO
PUNTO 3.5 EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE EN DONDE|
bROPUESTAS CONJUNTAS ESTABLEZCA LO SOLICITADO EN LA SECCION I, NUMERAL

3.5., DE LA CONVOCATORIA.

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS|
' NDIQUE EN EL GASO DE PRESENTAR PPOPUESTAGEN ESE SENTIDO, EL LICITANTE QUE DETERMINEN EN SU

CONJUNTAS ;QUE DOCUMENTOS TENEMOS QUE[CONVENIO  COMO  RESPONSABLE  SOLIDARIO O
PRESENTAR POR AMBAS EMPRESAS, DE LA SECCIONMANCOMUNADO DE LA PROPUESTA CONJUNTA, DEBERA

(NORMAS DE CALIDAD), EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR|

VI? FAVOR DE PRECISAR PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SENALADOS EN LA
SECCION VI, Y DEMAS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA
CONVPOCATORIA.

TECNICA PARA EL CASO DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 2.4.\

UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE DEBE ANIFESTAR|
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LICITACION PUBLICANACIONAL |  INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
ELECTRONICA . IGNACIO CHAVEZ
No. LA-012NCA001-E725-2020 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

LICITANTE: MARADA CONSTRUCCIONES MRD, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA:
PUNTO 2.4 NORMAS EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LE RESULTEN

APLICABLES A LAS PARTIDAS OFERTADAS POR SU
SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOSREPRESENTADA, DICHO DOCUMENTO SE SOLICITA EN LA
INDIQUE , ;QUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO ALSECCION VI, NUMERAL 6.4., DE LA CONVOCATORIA.
PUNTO,DEBEREMOS ENTREGAR ESCRITO BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE MI
REPRESENTADA CUMPLE CON LAS NORMAS
INDICADAS EN EL PUNTO 2.4? FAVOR DE PRECISAR

TECNICA ISE SOLICITAN LOS PROVISIONALES DE 2020

V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
CAPACIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS|
INDIQUE , SI LOS PAGOS PROVISIONALES A
PRESENTAR SON DE ENERO A AGOSTO ? FAVOR DE
PRECISAR

TECNICA SI SE ACEPTA PERO DEBE SER SIMILARES A LOS
ITRABAJOS LICITADOS

V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
CONTRATOS

4 ISOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS
INDIQUE , (ACEPTAN QUE LOS CONTRATOS
SOLICITADOS SEAN EMITIDOS DE CLIENTES PRIVADOS,
YA QUE MI REPRESENTADA NO TIENE CONTRATOS
CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES , SE ACEPTA
?

TECNICA Sl, SE ACEPTA.
V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
ICONTRATOS

ISOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS|
PRECISE S| LOS CONTRATOS MENCIONADOS EN EL EN
EL RUBRO : EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD PUEDEN
SER LOS MISMOS , PARA DAR CUMPLIMIENTO A AMBOS
PUNTOS . SE ACEPTA

TECNICA 'SI, SE ACEPTA.
V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
6  [CONTRATOS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS \
PRECISE SI LAS CARTAS DE RECOMENDACION, DEBEN
ISER DE LOS MISMOS CONTRATOS QUE ENTREGAREOS
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBL’ICA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
ELECTRONICA : NACIO CHAVEZ
No. LA-012NCA001-E725-2020 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

M‘A;NTENINI’IENTO Y ADECUACION AL AREL . :
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

DEL BIOTERIO Y MANTNV NIMIENTO Y

LICITANTE:

MARADA CONSTRUCCIONES MRD, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD.,
FAVOR DE PRECISAR

TECNICA

IACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEBIDAMENTE FIRMADA O
LIBERACION DE FIANZA

\V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
SUBRUBRO , CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS
PRECISE QUE DOCUMENTACION SE REQUIERE PARA|
COMPROBAR QUE HEMOS CUMPLIDO LOS CONTRATOS
QUE SOLICITAN .

TECNICA
V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
ISUBRUBRO , CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

ISOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS
PRECISE SI LOS CONTRATOS SOLICITADOS PUEDEN
SER LOS MISMOS QUE SOLICITAN PARA DEMOSTRAR

SI, SE ACEPTA.

EXPERIENCIA'Y ESPECIALIDAD . .
TECNICA " LA UNIDAD DE MEDIDA SERA M3 Y SE PAGA LOS METROS
COLOCADOS
PARTIDA 1
9 IALBANILERIA

EN EL ITEM 45 CLAVE ALB-06 , SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE :
¢ CUAL ES EL ESPESOR A RELLENAR DEL PISO.?

10

TECNICA
PARTIDA 1
HERRERIA

EN EL ITEM 58, CLAVE HERR-08, SOLICITAMOS
IATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE : ¢ DE|
QUE ESPESOR ES EL ANGULO DE 2°X2"?

ES DE 1/8" (UN OCTAVO DE PULGADA)

1"

TECNICA
PARTIDA 1
HERRERIA
EN EL ITEM 59, CLAVE HERR-09, SOLICITAMOS

LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML Y LOS ESCALONES SERAN
CON LA LONGITUD REQUERIDA

ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE :¢,DE|
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ACLARACIONES

IGNAClO CHAVEZ

EL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y

LICITANTE:

MARADA CONSTRUCCIONES MRD, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

QUE LONGITUD ES CADA ESCALON?

TECNICA
PARTIDA 1

12

HERRERIA

EN EL ITEM 60, CLAVE HERR-10, SOLICITAMOS
IATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE]
LA GUIA MECANICA , YA QUE EN LA INFORMACION DE|
ICOMPRANET NO ESTA DISPONIBLE

EL CONCEPTO SE REFIERE A UNA PUERTA, SI LA
PREGUNTA ES EL CONCEPTOB0-A LA GUIA MECANICA SE|
ADJUNTA.

13

TECNICA
PARTIDA 1
ALUMINIO
EN ITEM DEL 61 AL 66, CLAVES DE LA ALUM-01 A LA
IALUM-06, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA

CONVOCANTE , NOS PRECISE (EL PERFIL DE
IALUMINIO, DE QUE TONO, DEBE SER?

DEBE SER DEFINIDO POR EL PERITO QUE REALICE LA
MEMORIA ANAL[TICA PARA EL CONCEPTO 61- Y PARA LOS|
DEMAS SERA SIMILAR AL EXISTENTE

14

TECNICA
PARTIDA 1
IACABADOS

EN EL ITEM 79-A Y 79-B, SOLICITAMOS ATENTAMENTE|
A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE

; SI LA MEMORIA ANALITICA ES POR EVENTO Y VIENE]
EN EL CATALOGO M2 Y CANTIDAD ES CORRECTO?

ES CORRECTO

15

TECNICA
PARTIDA 1
IACABADOS
EN EL ITEM 91, CLAVE ELEC-01, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS|

INDIQUE(,CUALES SON LAS CARACTERISTICAS O TIPO
DE CATALOGO DEL TABLERO A REUBICAR, DIAMETRO
DE TUBERIAS DE ALIMENTACION, DE DERIVACION Y|
ISUS CABLEADOS?

GABINETE EN CAJA MOLDEADA CON INTERRUPTOR MARCA
SIEMENS CLAVE 42AF35AG

TUBERIA DE 2”
CABLE 3 HILOS DE CALIBRE 2/0

PASO DE 11 CABLES DEL SOFTWARE DE EQUIPO ANTERIOR

16

TECNICA
PARTIDA 1
IACABADOS

TUBERIA DE 2”

CABLE 3 HILOS DE CALIBRE 2/0

<
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LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LA-012NCA001-E725-2020

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ELECTRONICA

MANTENIMI

“INS

STITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

IGNACIO CHAVEZ

4 , SUBDIRECCION DE RECURSQSMATERIALES
ENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE

CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

LICITANTE: MARADA CONSTRUCCIONES MRD, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA:

EN EL ITEM 92, CLAVE ELEC-02, SOLICITAMOS

ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS

INDIQUE;CUALES SON LAS CARACTERISTICAS O TIPO
DE CATALOGO DEL TABLERO A REUBICAR, DIAMETRO

DE TUBERIAS DE ALIMENTACION, DE DERIVACION Y

SUS CABLEADOS?

TECNICA
PARTIDA 1

GABINETE PARA INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA CLAVE]
KA 225 FMX MARCA SQUARE D CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL DE 225 AMP 3 HILOS CALIBRE 2/0, TUBERIA DE 2’
DE DIAMETRO

17

IACABADOS

EN EL ITEM 93, CLAVE ELEC-03, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
lNDIQUE¢CUALES SON LAS CARACTERISTICAS O TIPO
DE CATALOGO DEL GABINETE A REUBICAR, DIAMETRO
DE TUBERIAS DE ALIMENTACION, DE DERlVACION Y|
ISUS CABLEADOS? '

18

TECNICA
PARTIDA 1
IACABADOS

EN EL ITEM 94, CLAVE ELEC-04, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS|
INDIQUE(,CUALES SON LAS CARACTERISTICAS Y|
DIAMETRO DE TUBERIAS DE ALIMENTACION, DE
DERIVACION Y SUS CABLEADOS?

CABLE CALIBRE 10 (6 HILOS)

ICABLE CALIBRE 12 DESNUDO (2 HILOS)

19

TECNICA
PARTIDA 1
ACABADOS
EN EL ITEM 95 CLAVE ELEC-05 SOLICITAMOS
IATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE]

; CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DEL CABLEADO
IA REUBICAR DENTRO DEL TUBO DE 2"?

CABLE 2/0, 1 HILO

CABLE UTP PARA EQUIPO

SOFTWARE DE EQUIPO ANTERIOR

TECNICA
PARTIDA 1
IACABADOS

NO ES CORRECTO, SI SE INCLUYE CABLEADO POR EL|
LICITANTE. ASi MISMO SE DEBERA CONSIDERAR LO
ESTABLECIDO EN LA PRESICION NUMERO 4, REALIZADA
POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA

20

EN EL ITEM 99, CLAVE ELEC-09, EN LA VISITA AL SITIO
DE LOS TRABAJOS SE MENCIONO QUE SOLO SE
CONSIDERE ENTUBADOS EN ESTE CONCEPTO Y EL
ICABLEADO LO HARA EL INC (ES CORRECTA ESTA

PRECIACION O DE DEBERA CONSIDERAR EL
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KMACIOTHNEL

ACTA DE JUNTA DE

LICITACION PUBLICA NACIONAL
ELECTRONICA
No. LA-012NCA001-E725

2020

MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL ARE

ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

'SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

4% " Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez

Renacimiento de la excelencia

ACLARACIONES

IGNACIO CHAVEZ

\ DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y

LICITANTE:

MARADA CONSTRUCCIONES MRD, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

ICABLEADO? FAVOR DE PRECISAR

TECNICA
PARTIDA 1

21

SOLICITUD ACLARADA CON LA PRESICION NUMERO 4,
REALIZADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.

IACABADOS

EN EL ITEM 107, CLAVE ELEC-17 EN LA VISITA AL SITIO
DE LOS TRABAJOS SE MENCIONO QUE SOLO SE
CONSIDERE ENTUBADOS EN ESTE CONCEPTO Y EL|
CABLEADO LO HARA EL INC ,ES CORRECTA ESTA
APRECIACION O DE DEBERA CONSIDERAR EL
CABLEADO? FAVOR DE PRECISAR

22

TECNICA
PARTIDA 1
INSTALACION HIDRAULICA

EN EL ITEM 115, CLAVE HIDRA-05, SOLICITAMOS|
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS|
INDIQUE;CUAL ES EL TIPO DE MANGUERA A
SUMINISTRAR, DIAMETRO Y LONGITUD Y SI ES SOLQ
UNA O DOS MANGUERAS?

MANGUERA DE 1" DE DIAMETRO DE USO RUDO, LONGITUD
DE 5 METROS FLEXIBLE

23

TECNICA

PARTIDA 1

INSTALACION HIDRAULICA
EN EL ITEM 115-A, CLAVE HIDRA-05 A SOLICITAMOS|
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS

INDIQUELCUAL,ES EL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE
COBRE DE LA LINEA DE VAPOR?

EL DIAMETRO ES DE 2"

24

TECNICA

PARTIDA 1

INSTALACION HIDRAULICA

EN EL ITEM 115-B, CLAVE HIDRA-05 B SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE]

; CUAL ES EL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE COBRE DE
LA LINEA DEL TIRO ATMOSFERICO?

EL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE TIRO ES DE 38 MM DE|
DIAMETRO

25

TECNICA
PARTIDA 2
CARPINTERIA

Sl, SE USARA EL DE SERVICIO DEBIENDO PROTEGERLO|

X

CONTRA POSIBLES GOLPES
/\7 /

Y 10

(
—



Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez

Renacimiento de la excelencia

KMAIO-CHb L

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
ELECTRONICA ~ IGNACIO CHAVEZ
No.LA-012NCA001-E725-2020 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

MANTENIMIENTO Y ADECUACION ALA ; DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

LICITANTE: MARADA CONSTRUCCIONES MRD, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS: RESPUESTA:

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
INDIQUE SI ;SE PUEDE USAR ELEVADOR DEL
INSTITUTO PARA ACENSO Y DESCENSO DE

MATERIALES DE OBRA?
EORCA ™ = e ESCORRECTO — "
PARTIDA 2
26 CARPINTERIA
EN EL ITEM 37, CLAVE CARP-04  SOLICITAMOS)
IATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE
; SILA MEDIDA DEL ANTEPECHO ES CORRECTA?
TECNICA SE INFORMA QUE ES SALIDA NUEVA, EL TIPO DE TUBERIA
ES CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, DIAMETRO
PARTIDA 2 DE 19 MM, CABLE CALIBRE 10, DESNUDO CALIBRE 12, 2
HILOS DEL 10 Y UNO DE 12
27 INSTALACION ELECTRICA
EN EL ITEM 55, CLAVE ELEC-02, SOLICITAMOS|
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¢S,
SE DEBE CONSIDERAR SALIDA ELECTRICA NUEVA Y|
QUE TIPO DE TUBERIA Y TIPO Y DIAMETRO DE CABLE?
TECNICA 'SE INFORMA QUE ES SALIDA NUEVA, EL TIPO DE TUBERIA
ES CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, DIAMETRO
PARTIDA 2 DE 19 MM, CABLE CALIBRE 10, DESNUDO CALIBRE 12, 2
HILOS DEL 10 Y UNO DE 12
INSTALACION ELECTRICA
28

EN EL ITEM 56, CLAVE ELEC-03, SOLICITAMOS
IATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE,

; SISE DEBE CONSIDERAR SALIDA ELECTRICA NUEVA
Y QUE TIPO DE TUBERIA Y TIPO Y DIAMETRO DE|

CABLE?

TECNICA SE INFORMA QUE ES SALIDA NUEVA, EL TIPO DE TUBERIA
ES CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, DIAMETRO

PARTIDA 2 DE 19 MM, CABLE CALIBRE 10, DESNUDO CALIBRE 12, 2

HILOS DEL 10 Y UNO DE 12
INSTALACION ELECTRICA

29 EN EL ITEM 57, CLAVE ELEC-04, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ,

., SISE DEBE CONSIDERAR SALIDA ELECTRICA NUEVA
Y QUE TIPO DE TUBERIA Y TIPO Y DIAMETRO DE|
CABLE?

30 [TECNICA SE INFORMA QUE ES SALIDA NUEVA, EL TIPO DE TUBER
- |ES CONDUIT GALVANIZADO PARED PEDSADA, DIAMETRO

11
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Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez

cimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL
ELECTRONICA '
No. LA-012NCA001-E725-2020

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

= SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE

'IGNACIO CHAVEZ

INSTALACION ELECTRICA
EN EL

; SISE DEBE CONSIDERAR SALIDA ELECTRICA NUEVA
Y QUE TIPO DE TUBERIA Y TIPO Y DIAMETRO DE
CABLE?

CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020
LICITANTE: MARADA CONSTRUCCIONES MRD, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA:
PARTIDA 2 DE 19 MM, CABLE CALIBRE 12 Y DOS HILOS.

ITEM 58, CLAVE ELEC-05, SOLICITAMOS -
ATENTAMENTE -A-LA-CONVOCANTE-NOS-INDIQUE——

31

TECNICA
PARTIDA 2
INSTALACION ELECTRICA

EN EL ITEM 59, CLAVE ELEC-06 EN LA VISITA AL SITIO
DE LOS TRABAJOS SE MENCIONO QUE SOLO SE|
CONSIDERE ENTUBADOS EN ESTE CONCEPTO Y EL
CABLEADO LO HARA EL INC (ES CORRECTA ESTA
APRECIACION O DE DEBERA CONSIDERAR EL
CABLEADO? FAVOR DE PRECISAR

SOLICITUD ACLARADA CON LA PRESICION NUMERO 4,
EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.

32

TECNICA
PARTIDA 2
INSTALACION HIDRO-SANITARIA

EN EL ITEM 71, CLAVE HIDRO-SANIT 01, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
INDIQUE,SOBRE QUE SE COLOCARA LA TARJA DE
ISOBREPONER Y QUE MARCA DE LOS ACCESORIOS?
(MEZCLADORA, CESPOL, LLAVES ANGULARES, ETC.).

EXISTE UNA BASE METALICA, SOBRE LA QUE SE
INSTALARA LA TARJA DE SOBREPONER, LA MARCA PODRA
ISER CON CALIDAD HELVEX O SUPERIOR.

33

TECNICA

PARTIDA 2

INSTALACION HIDRO-SANITARIA

EN EL ITEM 72, CLAVE HIDRO-SANIT 02, SOLICITAMOS|
IATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEEL

ALIMENTADOR PARA TARJA ES AGUA FRIA Y|
CALIENTE?

SOLO AGUA FRIA

34

TECNICA

PARTIDA 2

INSTALACION HIDRO-SANITARIA

EN EL ITEM 75, CLAVE HIDRO-SANIT 05, SOLICITAMOS|

ISOBRE UNA BASE DE CONCRETO CON MEDIDAS DE 60 CM
ANCHO, 80 CM LARGO Y 90 CM ALTO

ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE

/\

12

|
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A
RARCHOCHAYEL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
"LICITACION PUBLICA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
ELECTRONICA » . ~ IGNACIO CHAVEZ
No. LA-012NCA001-E725-2020 | SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

LICITANTE: MARADA CONSTRUCCIONES MRD, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS: RESPUESTA:

. SOBRE QUE SE COLOCA EL LAVABO KHOLER?

ADMINISTRATIVA SE INFORMA QUE PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE
DESEE PARTICIPAR EN PROPUESTA CONJUNTA, DEBERA
PROPUESTA CONJUNTA CELEBRAR ENTRE TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN
35 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOg-+ AGRUPACION, UN CONVENIO EN FORMATO LIBRE, E
OMPARTA  FORMATO — PARA  PARTICIPACIONJERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, EN DONDE]
CONJUNTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 3.5  [ESTABLEZCA, EN DONDE ESTABLEZCA LO SOLICITADO EN
LA SECCION 1l, NUMERAL 3.5., DE LA CONVOCATORIA.
LICITANTE: GRUPO ROVILO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA:

TECNICA DE LA EMPRESA FIBERLAND DE LA PALETA DE COLORES
ICOMEX COLOR LIFE METEORITO P3-04 PARA ACABADO
1 Se solicitan si se nos puede proporcionar las guiasPOLIURETANO EN MURO.

mecanicas codigos de acabados. RENACIMIENTO NZ-07 PARA ACABADO POLIURETANO EN
PISO.
LICITANTE: D'MOR ACABADOS Y PINTURAS, S.A. DEC.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA:
TECNICA S| SE PODRA COTIZAR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON
LAS NORMAS.
PARTIDA 1

PREGUNTA No. 1

1 P'ARTIDA 61 CLAVE ALUM-01 EN RELACION AL VIDRIO
EMPLOMADO AL QUE SE REFIERE LA PARTIDA LAS
MEDIDAS NACIONALES SON 91.5 CENTIMETROS X 122
CENTIMETROS LA MEDIDA SOLICITADA POR USTEDES
ES DE 1.10 X 1.20 QUE ES DE IMPORTACION ¢
PODREMOS COTIZAR PARA EFECTOS DE ESTA
LICITACION EL TAMANO NACIONAL?

TECNICA PARA COTIZAR NECESARIAMENTE DEBEN HABER DEFINIDO
DENTRO DE LOS POSIBLES PERITOS AUTORIZADOS POR
PREGUNTA No. 2 COFEPRIS, QUIEN HARA LA MEMORIA ANALITICA Y SOBRE|

ESA MEMORIA COTIZAR; SERA NECESARIO QUE ESTOS
2 PARTIDA 79-B CLAVE ACA-08B EN RELACION ALPERITOS REALICEN UNA VISITA

IACABADO EN MUROS DEL FLUROSCOPIO Y DERIVADO
DE QUE AUN NO SE CUENTA CON LA MEMORA
IANALITICA QUE NOS DARIA EL NIVEL DE BARITAJE. SE .

PROPONE QU EL ESPESOR DEL ACABADO CON BARITA /\
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Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL
ELECTRONICA ,
NO.LA-012NCA001-E725-2020

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOL.OGIA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y

ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL. DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

IGNACIO CHAVEZ

LICITANTE:

D’'MOR ACABADOS Y PINTURAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

DE PLOMO SEA DE 1 CM.

TECNICA
PREGUNTA No. 3

SE CONSIDERA UNA CAJA CUADRADA DE 3X10

PADTII‘\A 91

REUBICACION DE EL TABLERO ELECTRICO A UNA
DISTANCIA DE 1.20 TENDRIAMOS QUE AUMENTAR ESA
ICANTIDAD EN CABLE. POR NORMA EL EMPALME NO
PODRA QUEDAR EN LA TUBERIA, POR LO QUE SERIA
NECESARIO COLOCAR UN REGISTRO O CAJA
REGISTRO EN DICHO EMPALME (QUE REGISTRO Y DE|

ARTIDA 91 CLAVE ELEC-01EN RELACION A LA -

QUE CARACTERISTICAS LO CONSIDERAMOS?

TECNICA
PREGUNTA No. 4

IAFIRMATIVA
REUBICACION DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS ¢,

PARTIDA 91 CLAVE ELEC-01
4 PARTIDA 92 CLAVE ELEC-02
PARTIDA 93 CLAVE ELEC-03
PARTIDA 94 CLAVE ELEC-04
PARTIDA 95 CLAVE ELEC-05

SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES|
¢LO MISMO APLICARIA PARA LA

DE LA MISMA MANERA SOLICITAMOS NOS INDIQUEN
LOS CALIBRES DE LOS CABLES DE CADA UNA DE LASITEM PARTIDA 94 CLAVE ELEC-04 CABLE CALIBRE 10 (6

ITEM 91 CLAVE ELEC-01 GABINETE EN CAJA MOLDEADA
CON INTERRUPTOR MARCA SIEMENS CLAVE 42AF35AG,
TUBERIA DE 2”, CABLE 3 HILOS DE CALIBRE 2/0, PASO DE 11
CABLES DEL SOFTWARE DE EQUIPO ANTERIOR

ITEM 92 CLAVE ELEC-02 TUBERIA DE 2°, CABLE 3 HILOS DE|
CALIBRE 2/0

[TEM PARTIDA- 93 CLAVE ELEC-03 GABINETE PARA
INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA CLAVE KA 225 FMX
MARCA SQUARE D CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 225
IAMP 3 HILOS CALIBRE 2/0, TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO

PARTIDAS. HILOS), CABLE CALIBRE 12 DESNUDO (2 HILOS)
[TEM PARTIDA 95 CLAVE ELEC-05 CABLE 2/0, 1 HILO, CABLE
UTP PARA EQUIPO, SOFTWARE DE EQUIPO ANTERIOR :
TECNICA ES CORECTO, TOMANDO EN CUENTA QUE LAS

CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCION DEBERAN SER|

PREGUNTA No. 5

PARTIDA 101 CLAVE ELEC-11 EN VISITA DE OBRA SE|
HIZO EL COMENTARIO QUE SE PODRIA COTIZAR ESTA
LAMPARA EN LA MARCA PHILIPS O SIMILAR.? ES|
CORRECTO.

TAMBIEN LAS MISMAS O DE MEJOR CALIDAD.

TECNICA
PREGUNTA No. 6

PARTIDA 110-A CLAVE ELEC-20 A RELATIVO A LA
ITRINCHERA ELECTRICO TENDRAN ALGUN DETALLE DE
SU FABRICACION.

ES PREFABRICADA TIPO DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO

TECNICA

EL DIAMETRO ES DE 2 \

AT



Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez

Renacimiento de Ia excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NAClONAL L INSTITUTO,NACIONAL DE CARDIOLOGIA

ELECTRONICA

No.LA-012NCA001-E725-2020 | SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTOY |
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” ( L\SAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

IGNACIO CHAVEZ

LICITANTE:

D’MOR ACABADOS Y PINTURAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

PREGUNTA No. 7

PARTIDA 115-A HIDRA-05 A RELATIVO A LA
TRAYECTORIA DE ALIMENTACION DE LA INSTALACION
DE VAPOR DEL AUTOCLAVE (NOS PODRIAN INDICAR

EL DIAMETRODE LA TUBERIAEXISTENTE? — [

TECNICA
PREGUNTA No. 8

PARTIDA 115-B HIDRA-05 B RELATIVO A LA
MODIFICACION DEL TIRO ATMOSFERICO DEL
IAUTOCLAVE ;NOS PODRIAN INDICAR EL DIAMETRO DE
LA TUBERIA EXISTENTE?

EL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE TIRO ES DE 38 MM

TECNICA
PREGUNTA No. 9

PARTIDA 119 LIMP-01 RELATIVO A LA LIMPIEZA FINA Y|
GRUESA Y CONSIDERANDO QUE LA ZONA DE TRABAJO
ISON ZONAS HOSPITALARIAS (ES POSIBLE AUMENTAR
LAS JORNADAS DE LIMPIEZA? CON EL OBJETO DE|
MANTENER AMBIENTES LIMPIOS Y SIN
CONTAMINACION.

NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA.

10

TECNICA
PARTIDA 2
PREGUNTA10

PARTIDA 19 CLAVE DESM-10EN RELACION A LA
REUBICACION DE EL TABLERO DE DISTRIBUCION (ES|
NECESARIO HACER EL TABLERO CON LA LINEA
ENERGIZADA O HABRA  OPORTUNIDAD  DE|
DESCONECTARLO ¢,

HABRA OPORTUNIDAD DE DESCONECTARLA, TOMANDO EN
CUENTA A LA SUPERVISION PARA SU COORDINACION

11

TECNICA
PREGUNTA 11

PARTIDA 21 CLAVE DESM-12EN EL CASO DE ESTE
ITABLERO ¢ SE HARA LA DESCONEXION O DESMONTAJE
ICON ENERGIA ¢,

SE HARA LA DESCONEXION TOMANDO EN CUENTA A LA
SUPERVISION PARA SU COORDINACION

12

TECNICA
PREGUNTA 12

PARTIDA 54 CLAVE ELEC-01 PARA EL CASO DEL
SUMINISTRO DE ESTA LAMPARA ;SE PODRIA COTIZAR N\ \

S| SE PODRA COTIZAR, TOMANDO EN CUENTA QUE LAS
CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCION DEBERAN SER LAS
MISMAS O DE MEJOR CALIDAD




'Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez

Renacimiento de la excelencia

k«‘!}t{‘l{) CHpbEL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
ELECTRON
No. LA-012NCA001

IGA ~ IGNACIO CHAVEZ
-E725-2020 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y

ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE

ARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

LICITANTE:

D'MOR ACABADOS Y PINTURAS, S.A. DEC.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

EN LA MARCA PHILIPS

TECNICA
PREGUNTA 13

EN LA PARTIDA 77 HACE REFERENCIA A OTRO CONCEPTO,
CON REFERENCIA A LA CLAVE LIMP-01 LAS JORNADAS|
PUEDEN AUMENTAR, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS SE

U IQTII:I!'\I IEN — RS —

13 |PARTIDA 77 CLAVE LIMP-01 EN RELACION A LAS

JORNADAS DE LIMPIEZA ; NOS PODRIAN AUTORIZAR
EL NUMERO DE JORNADAS POR QUE CONSIDERAMOS|
QUE LAS QUE APARECEN EN EL CATALOGO
CONSIDERAMOS QUE NO SON SUFICIENTES.

LICITANTE: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS: RESPUESTA:
TECNICA SOLICITUD ACLARADA CON LA PRESICION NUMERO 2,
ARTIDA 1 EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.

BIOTERIO EN EL

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AREA DEL|

ICARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020
CATALOGO DE CONCEPTOS

INSTITUTO NACIONAL DE

HERRERIA

60-A HERR-10 A

SUMINISTRO, FABRICACION
Y COLOCACION DE SISTEMA
DE FIJACION PARA EQUIPOS
DESLIZABLES EN LA MESA
DE  EXPLORACION  DEL
FLUROSCOPIO (SE ANEXA
GUIA MECANICA) EL PRECIO
INCLUYE: TODOS LOS
ELEMENTOS DE FIJACION
NECESARIOS, SOLDADURA,
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE,  APLICACION | ML | 4.00
DE PRAIMER
ANTICORROSIVO, ACABADO
EN PINTURA DE ESMALTE
100 O SIMILAR LAS MANOS
NECESARIAS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS,
ACARREOS HORIZONTALES
Y VERTICALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA  SU
CORRECTA EJECUCION.

PREGUNTA

EN RELACION AL CONCEPTO ANTERIOR, NOS|
PODRIAN PROPORCIONAR LA GUIA MECANICA ?

16
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL
ELECTRONICA
No. LA-012NCA001-E725-2020

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

JIGNACIO CHAVEZ

CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

LICITANTE:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

TECNICA

ACABADOS

ACA-08 A

MEMORIA ANALITICA CON
Los CALCULOS DEL

BLINDAJE NECESARIO PARA

No. 79-A ITEM ACA-08 A.- Si

No. 79-A [TEM ACA-08 B.- Si

UNA POSICION ESPECIFICA
DEL FLUROSCOPIO Y EL
GROSOR DEL PLOMO PARA
LAS PUERTAS, ELABORADO
POR PERSONAS/EMPRESAS
QUE TENGAN PERMISO
ANTE  COFEPRIS  PARA
REALIZAR ACTIVIDADES
RELACIONADAS A LOS
RAYOS X PARA FINES
MEDICOS (SE ADJUNTA
LISTA DE
PERSONAS/EMPRESAS)

1.00

79-B

ACA-08 B

SUMINISTRO Y APLICACION
DE ACABADO EN MUROS DE
FLUROSCOPIO DE
ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DE LA
MEMORIA ANALITICA
APLICADA POR PERSONAL
CALIFICADO Y CERFIFICADO
DE ACUERDO A LAS
NORMAS OFICIALES
MEXICANAS NOM-156-SSA1-
1996, SALUD AMBIENTAL.
REQUISITOS TECNICOS
PARA LAS INSTALACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS DE
DIAGNOSTICO MEDICO CON
RAYOS “X" Y NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-
229-SSA-2001. EL PRECIO
INCLUYE.: INCLUYE:
CURVAS SANITARIAS EN
ARISTAS CON EL PLAFON,
EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, ACARREOS,
LA MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2

60.25

PODRIAN

PREGUNTA

LISTA

EN RELACION A LOS CONCEPTOS ANTERIORES,
PROPORCIONAR LA
PERSONAS/EMPRESAS PARA PODER SOLICITAR
INFORMACION?

DE|

TECNICA

INSTALACION SANITARIA

116

SANIT-01

CANCELAR
SANITARIA DE BEBEDERO
EXISTENTE DE TUBERIA DE
COBRE DE 19MM DE
DIAMETRO, EL PRECIO
INCLUYE: EL RETIRO SIN
RECUPERACION DE
TUBERIA, COPLES Y

DESCARGA

2.00

No. 116 ITEM SANIT-01.- ES CORRECTO

No. 117 ITEM SANIT-01.- ES CORRECTO

Vo
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LICITACION PUBLICA NACIONAL

ELECTRONICA

No. LA-012NCA001-E725-2020

MANTENIMIENTO Y ADECUAC \
ADECIACION DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE

ION AL AREA DEL BIOTER

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
IGNACIO CHAVEZ
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

O Y MANTENIMIENTO Y

CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

LICITANTE:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

CONEXIONES, SOLDADURA,
LOsS MATERIALES
NECESARIOS, MANO DE
OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

17

SANIT-02

DESCARGA SANITARIA DE

DE COBRE DE 19 MM. DE
DIAMETRO SIMILAR A LA
EXISTENTE, EL PRECIO
INCLUYE: TUBERIA, COPLES
Y CONEXIONES,
SOLDADURA, VALVULA DE
ESFERA DE 19 mm, LOS
MATERIALES NECESARIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y
TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

- ~|-BEBEDERO--CON—TUBERIA-f oo e

200

PREGUNTA
EN RELACION A LOS CONCEPTOS ANTERIORES, ES
CORRECTO EL TIPO DE MATERIAL DE LA DESCARGA ?

Con fundamento en el Articulo 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, y una vez que la Convocante dio respuesta a las solicitudes de
aclaracién presentadas en tiempo y forma, se otorga la oportunidad a los licitantes para que formulen
las re-preguntas que consideren necesarias con relacion a las respuestas remitidas.

Por lo tanto, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de SEIS HORAS (hasta las 16:20
horas), para que formulen y envien sus repreguntas a través del portal de Compranet.

En ese contexto, las preguntas recibidas con relacion a las respuestas emitidas por la convocante
que lleguen después de la hora establecida en el parrafo anterior, no se les dara respuesta por
resultar extemporaneas. '

La presente Acta consta de 19 (diecinueve) hojas, y 12 (doce) hojas adjuntas a la misma por un golo
lado de sus caras, correspondientes a las preguntas entregadas en tiempo y forma por los licitaptes,
firmandolas para los efectos legales de conformidad por los asistentes a este evento, quienes re |ben
copia de la misma.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

NOMBRE AREA
DEPARTAMENTO DE
C. JOSE ?E'JSA"',\']OD;(ZLLESCAS ADQUISICIONES MEDICAS Y
HOSPITALARIAS
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ANEXO | FORMATO DE ACLARACION DE CONVOCATORIA

LICITACION No. LA-012NCA001-E725-2020, Nombre de la LICITACION: MANTENIMIENTO Y ADECUACION
DEL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL EDIFICIO “M” BASAMENTO

Ciudad de México, a 9 de Septiembre de 2020

Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez
Direccién de Administracion.

Subdireccién de Recursos Materiales.

Presente. . ..

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chéavez, la

aclaracion de las siguientes dudas:

a).- De caracter administrativo

Pregunta # 1

Respuestas

PUNTO 3.5
PROPUESTAS CONJUNTAS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE,
NOS INDIQUE EN EL CASO DE PRESENTAR
PPOPUESTAS CONJUNTAS (QUE DOCUMENTOS
TENEMOS QUE PRESENTAR POR AMBAS
EMPRESAS, DE LA SECCION VI? FAVOR DE
PRECISAR

Pregunta # 2

Respuestas

PUNTO 2.4 NORMAS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE,
NOS INDIQUE , ¢ QUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
PUNTO,DEBEREMOS ENTREGAR ESCRITO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE M
REPRESENTADA CUMPLE CON LAS NORMAS
INDICADAS EN EL PUNTO 2.4? FAVOR DE PRECISAR

Pregunta # 3

Respuestas

V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
CAPACIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE,
NOS INDIQUE , SI LOS PAGOS PROVISIONALES A
PRESENTAR SON DE ENERO A AGOSTO ? FAVOR DE
PRECISAR




Pregunta # 4

Respuestas

V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
CONTRATOS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE,
NOS INDIQUE , (ACEPTAN QUE LOS CONTRATOS
SOLICITADOS SEAN EMITIDOS DE CLIENTES
PRIVADOS, YA QUE MI REPRESENTADA NO TIENE
CONTRATOS CON DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES , SE ACEPTA ?

Pregunta# 5

Respuestas

V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
CONTRATOS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE,
NOS PRECISE SI LOS CONTRATOS MENCIONADOS
EN EL EN EL RUBRO : EXPERIENCIA'Y ESPECIALIDAD
PUEDEN SER LOS MISMOS , PARA DAR
CUMPLIMIENTO A AMBOS PUNTOS . SE ACEPTA

Pregunta # 6

Respuestas

V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
CONTRATOS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE,
NOS PRECISE SI LAS CARTAS DE RECOMENDACION,
DEBEN SER DE LOS MISMOS CONTRATOS QUE
ENTREGAREOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA Y
ESPECIALIDAD. FAVOR DE PRECISAR

Pregunta # 7

Respuestas

V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
SUBRUBRO , CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE,
NOS PRECISE QUE DOCUMENTACION SE REQUIERE
PARA COMPROBAR QUE HEMOS CUMPLIDO LOS
CONTRATOS QUE SOLICITAN .




Pregunta # 8

Respuestas

V.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE
SUBRUBRO , CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE,
NOS PRECISE SI LOS CONTRATOS SOLICITADOS
PUEDEN SER LOS MISMOS QUE SOLICITAN PARA
DEMOSTRAR EXPERIENCIA'Y ESPECIALIDAD .

b).- De caracter técnico

Pregu.nta# 9

Respuestas

PARTIDA 1

ALBANILERA

EN EL- ITEM 45, CLAVE ALB-06 , SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE :
¢ CUAL ES EL ESPESOR A RELLENAR DEL PISO.?

Pregunta #10

Respuestas

PARTIDA 1
HERRERIA

EN EL ITEM 58, CLAVE HERR-08, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE :
¢DE QUE ESPESOR ES EL ANGULO DE 2'X2"?

Pregunta # 11

Respuestas

PARTIDA 1
HERRERIA

EN EL ITEM 59, CLAVE HERR-09, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE :
¢ DE QUE LONGITUD ES CADA ESCALON?




Pregunta # 12 Respuestas
PARTIDA 1

HERRERIA

EN EL ITEM 60, CLAVE HERR-10, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
PROPORCIONE LA GUIA MECANICA , YA QUE EN LA
INFORMACION DE COMPRANET NO ESTA
DISPONIBLE

Pregunta# 13 S __| Respuestas
PARTIDA 1

ALUMINIO

EN ITEM DEL 61 AL 66, CLAVES DE LA ALUM-01 A LA

ALUM-06,  SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA
CONVOCANTE. , NOS PRECISE (EL PERFIL DE

ALUMINIO, DE QUE TONO , DEBE SER?

Pregunta # 14 Respuestas
PARTIDA 1

ACABADOS

EN EL ITEM 79-A Y 79-B, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE

¢ SI LA MEMORIA ANALITICA ES POR EVENTO Y

VIENE EN EL CATALOGO M2 Y CANTIDAD ES
CORRECTO? '

Pregunta# 15 Respuestas
PARTIDA 1

ACABADOS

EN EL ITEM 91, CLAVE ELEC-01, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
INDIQUE;CUALES SON LAS CARACTERISTICAS O
TIPO DE CATALOGO DEL TABLERO A REUBICAR,
DIAMETRO DE TUBERIAS DE ALIMENTACION, DE
DERIVACION Y SUS CABLEADOS?




EN EL ITEM 95, CLAVE ELEC-05 SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE
(CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DEL
CABLEADO A REUBICAR DENTRO DEL TUBO DE 2"?

Pregunta# 16 Respuestas
PARTIDA 1
ACABADOS
EN EL ITEM 92, CLAVE ELEC-02, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
INDIQUE;CUALES SON LAS CARACTERISTICAS O
TIPO DE CATALOGO DEL TABLERO A REUBICAR,
DIAMETRO DE TUBERIAS DE ALIMENTACION, DE
DERIVACION Y SUS CABLEADOS?
Pregunta #17 Respuestas
PARTIDA 1
ACABADOS
EN EL ITEM 93, CLAVE ELEC-03, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE
(,CUALES SON LAS CARACTERISTICAS O TIPO DE
CATALOGO DEL GABINETE A REUBICAR, DIAMETRO
| DE TUBERIAS DE ALIMENTACION, DE DERIVACION Y
SUS CABLEADOS? .
Pregunta # 18 Respuestas
PARTIDA 1
ACABADOS
EN EL ITEM 94, CLAVE ELEC-04, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE
¢, CUALES SON LAS CARACTERISTICAS Y DIAMETRO
DE TUBERIAS DE ALIMENTACION, DE DERIVACION Y
SUS CABLEADOS?
(/
Pregunta # 19 Respuestas 3
PARTIDA 1
ACABADOS




INSTALACION HIDRAULICA

EN EL ITEM 115-A, CLAVE HIDRA-05 A SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
INDIQUECUAL ES EL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE
COBRE DE LA LINEA DE VAPOR?

Pregunta# 20 Respuestas
PARTIDA 1
ACABADOS
ENELITEM 99, CLAVE ELEC-09, EN LA VISITAAL SITIO
DE LOS TRABAJOS SE MENCIONO QUE SOLO SE
CONSIDERE ENTUBADOS EN ESTE CONCEPTO Y EL

| CABLEADO LO HARA EL INC (ES CORRECTA ESTA
APRECIACION O DE DEBERA CONSIDERAR EL
CABLEADO? FAVOR DE PRECISAR
Pregunta #21 § o _|Respuestas
PARTIDA 1
ACABADOS
EN EL ITEM 107, CLAVE ELEC-17 EN LA VISITA AL
SITIO DE LOS TRABAJOS SE MENCIONO QUE SOLO
SE CONSIDERE ENTUBADOS EN ESTE CONCEPTO Y
EL CABLEADO LO HARA EL INC ¢ ES CORRECTA ESTA
APRECIACION O DE DEBERA CONSIDERAR EL
CABLEADO? FAVOR DE PRECISAR
Pregunta #22 Respuestas
PARTIDA 1
INSTALACION HIDRAULICA
EN EL ITEM 115, CLAVE HIDRA-05, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
INDIQUE;CUAL ES EL TIPO DE MANGUERA A
SUMINISTRAR, DIAMETRO Y LONGITUD Y SI ES SOLO
UNA O DOS MANGUERAS?
Pregunta # 23 Respuestas
PARTIDA 1




Pregunta#24 Respuestas
PARTIDA 1

INSTALACION HIDRAULICA

EN EL ITEM 115-B, CLAVE HIDRA-05 B SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE

¢ CUAL ES EL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE COBRE

DE LA LINEA DEL TIRO ATMOSFERICO?

Pregunta #25 Respuestas
PARTIDA 2 -

CARPINTERIA O I R
SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE

NOS INDIQUE S! ¢ SE PUEDE USAR ELEVADOR DEL

INSTITUTO PARA ACENSO Y DESCENSO DE
MATERIALES DE OBRA?

Pregunta#26 Respuestas
PARTIDA 2

CARPINTERIA

EN EL ITEM 37, CLAVE CARP-04 SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE

¢, SI LA MEDIDA DEL ANTEPECHO ES CORRECTA?

Pregunta#27 Respuestas
PARTIDA 2

INSTALACION ELECTRICA

EN EL ITEM 55, CLAVE ELEC-02, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE
.S, SE DEBE CONSIDERAR SALIDA ELECTRICA
NUEVA Y QUE TIPO DE TUBERIA Y TIPO Y DIAMETRO
DE CABLE?




Pregunta# 28

Respuestas

PARTIDA 2
INSTALACION ELECTRICA

EN EL ITEM 56, CLAVE ELEC-03, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ,
. S| SE DEBE CONSIDERAR SALIDA ELECTRICA
NUEVA Y QUE TIPO DE TUBERIA Y TIPO Y DIAMETRO
DE CABLE?

Pregunta #29

Respuestas

PARTIDA 2
INSTALACION ELECTRICA

EN EL ITEM 57, CLAVE ELEC-04, SOLICITAMOS

ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ,
. S| SE DEBE CONSIDERAR SALIDA ELECTRICA
NUEVA Y QUE TIPO DE TUBERIA Y TIPO Y DIAMETRO
DE CABLE?

Pregunta #30

Respuestas

PARTIDA 2
INSTALACION ELECTRICA

EN EL ITEM 58, CLAVE ELEC-05 SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ,

. S| SE DEBE CONSIDERAR SALIDA ELECTRICA
NUEVA Y QUE TIPO DE TUBERIA Y TIPO Y DIAMETRO
DE CABLE?

Pregunta #31

Respuestas

PARTIDA 2
INSTALACION ELECTRICA

| ENELITEM 59, CLAVE ELEC-06 EN LA VISITA AL SITIO

DE LOS TRABAJOS SE MENCIONO QUE SOLO SE
CONSIDERE ENTUBADOS EN ESTE CONCEPTO Y EL
CABLEADO LO HARA EL INC ¢(ES CORRECTA ESTA
APRECIACION O DE DEBERA CONSIDERAR EL
CABLEADO? FAVOR DE PRECISAR




Pregunta #32 Respuestas
PARTIDA 2
INSTALACION HIDRO-SANITARIA
EN EL ITEM 71, CLAVE HIDRO-SANIT 01,
SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE
NOS INDIQUE ;SOBRE QUE SE COLOCARA LA TARJA
DE SOBREPONER Y QUE MARCA DE LOS
ACCESORIOS? (MEZCLADORA, CESPOL, LLAVES
ANGULARES, ETC.).
Pregunta#33 Respuestas
PARTIDA 2
INSTALACION HIDRO-SANITARIA
EN EL ITEM 72, CLAVE HIDRO-SANIT 02,
SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE
NOS INDIQUE;EL ALIMENTADOR PARA TARJA ES
AGUA FRIA'Y CALIENTE?
Pregunta #34 Respuestas
PARTIDA 2
INSTALACION HIDRO-SANITARIA
EN EL ITEM 75, CLAVE HIDRO-SANIT 05, SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE
¢, SOBRE QUE SE COLOCA EL LAVABO KHOLER?
c).- De caracter legal
Pregunta# 35 Respuestas
PROPUESTA CONJUNTA
SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE
NOS COMPARTA FORMATO PARA PARTICIPACION
CONJUNTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 3.5
Atentamente
MARIO DAVID VALLEJO REPRESENTANTE LEGAL
GUERRA

Nombre del representante legal Cargo en la empresa




LICITACION No.

OVILO

No. LA-012NCA001-E725-2020

Nombre de la LICITACION “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL
EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020”

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2020
Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chévez
Direccién de Administracién.
Subdireccién de Recursos Materiales.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez, la aclaracién de las siguientes
dudas:

a).- De carécter administrativo

Preguntas Respuestas

b).- De carécter técnico

Preguntas Respuestas

Se solicitan si se nos puede proporcionar las guias mecdnicas
codigos de acabados.

c).- De caracter legal

Preguntas Respuestas
Atentamente
Ing. Roderick Viveros Lépez Representante Legal Firma

Grupo Rovilo, S.A. de C.V.

pég. 1




ACABADOS Y PINTURAS 5.4, DE C.V.

Ciudad de México, a 11 de septiembre del 2020

Institute Nacional de Cardiologia lgnacio Chavez
Presente.

correspondiente con relacion a la LICITACION -MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AREA DEL
BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL EDIFICIO “M" (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO

NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020" No.. LA-O12NCA001-E7252020

PREGUNTAS D'MIOR ACABADOS ¥ PINTURAS S.A. DE CV.

COMO REPRESENTENTANTE LEGAL DE ESTA EMPRESA YO MARIA MESDRAGE OLGUIN ME
PERMITO REALIZAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PARTIDA 1
PREGUNTA No. 1

P'ARTIDA 61 CLAVE ALUM-01 EN RELACION AL VIDRIO EMPLOMADO AL QUE SE REFIERE LA
PARTIDA LAS MEDIDAS NACIONALES SON 91.5 CENTIMETROS X 122 CENTIMETROS LA MEDIDA
SOLICITADA POR USTEDES ES DE 1,10 X 1.20 QUE ES DE IMPORTACION ¢ PODREMOS COTIZAR
PARA EFECTOS DE ESTA LICITACION EL TAMANO NACIONAL?

PREGUNTA No. 2

PARTIDA 79-B CLAVE ACA-08 B EN RELACION AL ACABADO EN MUROS DEL FLUROSCOPIO Y
DERIVADO DE QUE AUN NO SE CUENTA CON LA MEMORA ANALITICA QUE NOS DARIA EL NIVEL DE
BARITAIE. SE PROPONE QU EL ESPESOR DEL ACABADO CON BARITA DE PLOMO SEA DE 1 CM.

PREGUNTA No. 3

PARTIDA 91 CLAVE ELEC-01 EN RELACION A LA REUBICACION DE EL TABLERO ELECTRICO A UNA
DISTANCIA DE 1.20 TENDRIAMOS QUE AUMENTAR ESA CANTIDAD EN CABLE. POR NORMA EL
EMPALME NO PODRA QUEDAR EN LA TUBERIA, POR LO QUE SERIA NECESARIO COLOCAR UN
REGISTRO O CAJA REGISTRO EN DICHO EMPALME ¢ QUE REGISTRO Y DE QUE CARACTERISTICAS LO
CONSIDERAMOS?

PREGUNTA No. 4

STLA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA ¢ LO MISMO APLICARIA PARA LA
REUBICACION DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS ¢

Direccitn. Av. Emilio Carranza #44 Local B Col. Moctezuma 1 Sece.
Deleg. Venustiano Carranza C.P. 156500 México CDMX

R.EC. DMADTO727J21

Tel. 5784 6439 « 5784 5295 « 5762 6870 Fax 5571 7648

Email. ventas@drmor.com.mx




ACABADOS Y PINTURAS 5.4, DE C.,

PARTIDA 91 CLAVE ELEC-01

PARTIDA 92 CLAVE ELEC-02

PARTIDA 93 CLAVE ELEC-03

PARTIDA 94 CLAVE ELEC-04

PARTIDA 95-CLAVE ELEC-05

DE LA MISMA MANERA SOLICITAMOS NOS. INDIQUEN LOS CALIBRES DE LOS CABLES DE CADA UNA
DE LAS PARTIDAS.

PREGUNTANO. S — ——

PARTIDA 101 CLAVE ELEC-11 EN VISITA DE OBRA SE HIZO EL COMENTARIO QUE SE PODRIA
COTIZAR ESTA LAMPARA EN LA MARCA PHILIPS O SIMILAR.? ES CORRECTO.

PREGUNTA No. 6

PARTIDA 110-A CLAVE ELEC-20 A RELATIVO A LA TRINCHERA ELECTRICO TENDRAN ALGUN
DETALLE DE SU FABRICACION.

PREGUNTA No. 7

PARTIDA 115-A HIDRA-05 A RELATIVO A LA TRAYECTORIA DE ALIMENTACION DE LA INSTALACION
DE VAPOR DEL AUTOCLAVE ¢ NOS PODRIAN INDICAR EL DIAMETRO DE LA TUBERIA EXISTENTE?

PREGUNTA No. 8

PARTIDA 115-B HIDRA-05 B RELATIVO A LA MODIFICACION DEL TIRO ATMOSFERICO DEL
AUTOCLAVE ¢NOS PODRIAN INDICAR EL DIAMETRO DE LA TUBERIA EXISTENTE?

PREGUNTA No. 9

PARTIDA 119 LIMP-01 RELATIVO A LA LIMPIEZA FINAY GRUESA Y CONSIDERANDO QUE LA ZONA
DE TRABAJO SON ZONAS HOSPITALARIAS (ES POSIBLE AUMENTAR LAS JORNADAS DE LIMPIEZA?
CON EL OBJETO DE MANTENER AMBIENTES LIMPIOS Y SIN CONTAMINACION.

PARTIDA 2
PREGUNTA 10

PARTIDA 19 CLAVE DESM-10 EN RELACION A LA REUBICACION DE EL TABLERO DE
DISTRIBUCION ¢ES NECESARIO HACER EL TABLERO CON LA LINEA ENERGIZADA O HABRA
OPORTUNIDAD DE DESCONECTARLO ¢

PREGUNTA 11

Direccion, Av. Emilic Carranzs #44 Local B Col. Moctezuma 1 Sece.
Deleg. Venustiano Carranza C.P. 15500 México COMX

REC. DMAQT0727421

Tel, 5784 B439 « 5784 5295 » 5762 6870 Fax 5571 7648

Email. ventas@dmor.com.mx




D MO

ACABADOS Y PINTURAS S.A, DE C.V,

PARTIDA 21 CLAVE DESM-12 EN EL CASO DE ESTE TABLERO ¢SE HARA LA DESCONEXION O
DESMONTAJE CON ENERGIA ¢

PREGUNTA 12

PARTIDA 54 CLAVE ELEC-01 PARA EL CASO DEL SUMINISTRO DE ESTA LAMPARA ¢SE
PODRIA COTIZAR EN LA MARCA PHILIPS

PREGUNTA 13

PARTIDA 77 CLAVE LIMP-01 EN RELACION A LAS JORNADAS DE LIMPIEZA ¢ NOS PODRIAN
AUTORIZAR EL NUMERO DE JORNADAS POR QUE CONSIDERAMOS QUE LAS QUE
APARECEN EN EL CATALOGO CONSIDERAMOS QUE NO SON SUFICIENTES.

Ly

wﬁ@f&? 7 i\w g
MARIA MESDRAGE OLGUTN ——o"
REPRESENTANTE LEGAL
D'MOR ACABADOS Y PINTURAS S. A. DE C.V.

Direccion, Av. Emilio Carranza #44 Local B Col. Moctezuma 1 Secc.
Deleg. Venustiano Carranza C.P. 15500 México CDMX

R.F.C. DMAD70727J21

Tel. 5784 6439 + 5784 5295 « 5762 6870 Fax 5571 7648

Email. ventas@dmor.com.mx




'UNIVERSO

ANEXO | FORMATO DE ACLARACION DE CONVOCATORIA

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

..... DIRECCION-DE ADMINISTRACION:

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.
PRESENTE.

EN RELACION CON LA LICITACION NUMERO LA-012NCAD01-E725-2020, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL EDIFICIO “M”
(BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

ME PERMITO, SOLICITAR EN MI CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: “CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES UNIVERSO SA DE CV", LA CONTESTACION A LAS DUDAS QUE HEMOS ENCONTRADQ EN LA LICITACION
ANTES MENCIONADA.

PARTIDA 1
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AREA DEL BIOTERIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ 2020

CATALOGO DE CONCEPTOS

HERRERIA B N
SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE SISTEMA DE FIJACION PARA EQUIPOS DESLIZABLES
EN LA MESA DE EXPLORAGION DEL. FLUROSCOPIO (SE ANEXA GUIA MECANICA) EL PRECIO INCLUYE:
TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS, SOLDADURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

80-A HERR-10 A APLICACION DE PRAIMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 100 O SIMILAR LAS | ML 4.00
MANOS NECESARIAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. J

REGUNTA
N RELACION AL CONCEPTO ANTERIOR, NOS PODRIAN PROPORCIONAR LA GUIA MECANICA ?

myu

ACABADOS

MEMORIA ANALITICA CON LOS CALCULOS DEL BLINDAJE NECESARIO PARA UNA  POSICION
ESPECIFICA DEL FLUROSCOPIO Y EL GROSOR DEL PLOMO PARA LAS PUERTAS, ELABORADO POR

-A ACA-08 A PERSONAS/EMPRESAS QUE TENGAN PERMISO ANTE COFEPRIS PARA REALIZAR ACTIVIDADES | PZA 1.00
RELACIONADAS A LOS RAYOS X PARA FINES MEDICOS (SE  ADJUNTA LISTA DE
PERSONAS/EMPRESAS)

SUMINISTRO Y APLICACION DE ACABADO EN MUROS DE FLUROSCOPIO DE ACUERDO. A LAS
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA ANALITICA APLICADA POR PERSONAL CALIFICADO Y
CERFIFICADO DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-156-35A1-1996, SALUD
798 ACA-08 B AMBIENTAL. REQUISITOS TECNICOS PARA LAS INSTALACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE w2 60.25
DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS "X“ Y NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA-2001, EL PRECIO :
INCLUYE.: INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN ARISTAS CON EL PLAFON, EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, ACARREOS, LA MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REGUNTA
N RELACION A LOS CONCEPTOS ANTERIORES, PODRIAN PROPORCIONAR LA LISTA DE
ERSONAS/EMPRESAS PARA PODER SOLICITAR INFORMACION?

uvmu

INSTALACION SANITARIA

CANCELAR DESCARGA SANITARIA DE BEBEDERO EXISTENTE DE TUBERIA DE COBRE DE 19MM DE
16 SANIT-01 DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: EL RETIRO SIN RECUPERACION OE TUBERIA, COPLES Y SAL 200
CONEXIONES, SOLDADURA, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, g

LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA $U CORRECTA EJECUGION.

DESCARGA SANITARIA DE BEBEDERO CON TUBERIA DE COBRE DE 19 MM, DE DIAMETRO SIMILAR A LA
117 SANIT-02 EXISTENTE, EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA, GOPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, VALVULA DE

“ ESFERA DE 19 mm., LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 2.00

PREGUNTA
EN RELACION A LOS CONCEPTOS ANTERIORES, ES CORRECTO EL TIPO DE MATERIAL DE LA
DESCARGA ?
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